Stelcon®

Ondergrond, leg- & stapelvoorschriften

De toepassing

In de productspecificatiebladen is per type bedriffsvloerplaat de maximale toelaatbare belasting vermeld. Deze belastingen zijn alleen
toelaatbaar als het legbed en de fundatie aan onderstaande voorwaarden voldoen. Ook het leggen, de voegbreedte, de voegvulling
en een goede waterhuishouding zijn van belang.

Stapelen

Op een viakke en stabiele ondergrond moeten drie steunpunten (betontegels of
klinkers van gelijke dikte) worden gelegd. Daar wordt de eerste plaat op gelegd,

die vrij moet blijven van de ondergrond. Op deze plaat worden weer drie steun-
punten gelegd, loodrecht boven de eerste. Zo dienen de platen één voor één s
gestapeld te worden. De stapelhoogte is maximaal 1,5 meter. ;

Ondergrond / fundatie / legbed

De bedrijfsvioerplaten komen op een legbed te liggen-dat, samen met de onder—
liggende lagen, voldoende draagkrachtig moet hebben. De opbouw van de lagen
moet zodanig zijn dat een gelijkmatig zakking- en zettinggedrag mag worden
verwacht. Voor fundatieadvies is het aan te bevelen een adviesbureau, dat gespe-

cialiseerd is in grondmechanica, te raadplegen.
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Dréagkraéhteis : "

Mi'nimaal beddingéetal G 0,06 N/mm? (ca. 15% CBR) i

beddinggetal 20,06 Nimme Dikte legbed minimaal K jOO mm
B : A - ¢

Stelcon —“ i)
bedrijfsvloerplaat : ZandadVIGS
Legbed @2100"'"1 '.‘ - zand moet voldoen aan de omschrijving: “zand met een permanente dralneer-

- functie”. (Standaard RAW bepalingen, art. 22.06.02);
Fundering » - Zandmediaan (Mz) = 210, waardoor het zand te karakteriseren is als ‘grof’

(NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters, art. 4.3);

SIS S S S SIS TS , - Gelijkmatigheidscoéfficiénts(Cu) 22 Deze waarde karakteriseert de spreiding in de
Natuurlijke ondergrond A o korreverdeling (NEN 5104, Classificatie van oﬁyerharde grondmonsters, art. 5.2).
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Verdichtingsadvies

Om de materiaaleigenschappen van het zandbed en de fundatie volledig te kunnen benutten, is het wenselijk om op een diepte van
minder dan 1,0 meter beneden vioerniveau een verdichtinggraad (proctorwaarde) van minimaal 95% en een gemiddelde waarde van

98% te halen.

Droogleggingadvies

Bij verzadiging van de fundatielagen met water neemt de draagkracht sterk af. Deze wordt bovendien vaak nadelig beinvioed als
vorst en daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende diep onder het vioeroppervlak blijven.

Advies hoogste waterstand: 0,6 meter beneden bovenkant vioer.

(afbeelding ‘zeefkromme_01.png’) > daarbij volgende tekst (ernaast of eronder):
Voorbeeld van een zeefanalyse volgens Standaard RAW bepalingen, proef 6. De gelijkmatigheidcoéfficiént (Cu) en de zandmediaan
(Zm) kunnen hiermee bepaald worden. Ook kan beoordeeld worden of het zand geschikt is voor een permanente draineerfunctie.
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Gelijkmatigheidscoéfficiént ‘Cu: D60/D10 = 305/140 = 2,18
Zandmediaan: Mz = 265um f
Legadvies 8

‘den bereikt.

.

~ 1 Hetlegbed dient zorgvuldig te worden fijn—geprefileerd; Met laser gestuurde apparatuur kan hier een juiste nauwkeu‘righeid wor-

»

2 De bedrijffsvioerplaten dienen met een vaculm hijssysteem opgenomen en geplaatst te worden. Is de plaat voorzien van hijsga-
»ten, dan kan ook een hijssysteem met Stelcon hijssleutels worden gebruikt. De productspeolf|oat|ebladen geven hierover meer .-

lnformahe

A

8 Vloeren (bwten) dienen met een afschot van 1,0% tot 1 5% aangelegd te Worden

4 Laat de platen horizontaal en Iangzaam op het Iegbed zakken. .

vloerelementen bluven garanderen.
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5 Gebruik altijd afstandhouders Deze (Watervaste) afstandhouders van hout of kunststof moeten een voeg van 5 mm Iussen de

6, De stram|enmaat van de vleer is een veelvoud van 2 meter Met een plaatmaat van 1995 mm en een voeg van 5 mm (afstanol— :

* houder) wordt deze stram|enmaat bereikt.

7 Het verd|ent aanbevehng de vloer rondom om te slwten De Stelcon opsluitbalken kunnen hlervoor eventueel worden toegepast

8" Tenslotte moeten de voegen met zand worden volgeveegd Later tudens het gebrwk van de vioer, dient dit voIvegen zo nodig

herhaald te worden.
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